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Buenas tardes,

Como interesados en el proceso del asunto, nos permitimos adjuntar las observaciones al Pliego Definitivo.

Agradecemos su atencidn y pronta respuesta,

Maria Piedad Murcia Pira
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06 de abril de 2021

Seflores

AQUALIA LATINOAMERICA S.AE.S.P
Atn. Direccién Técnica Aqualia Cérdoba
Ciudad

Referencia: Solicitud de Presentacion de Ofertas No. SPO-AQLATAM-ALC-003-2021. OBJETO: CONSTRUCCION DE
REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DE SECTORES NO. 5 MUNICIPIO DE CERETE.

Asunto: OBSERVACIONES A SOLICITUD DE PRESENTACION DE OFERTAS - PLIEGOS DEFINITIVOS

Respetados sefiores:
Como interesados del proceso de la Referencia, nos permitimos realizar las siguientes observaciones.

1. Elnumeral 1.3 COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO, indica:

"La Entidad respondera las comunicaciones recibidas entes del cierre del proceso por medio de la
Pagina web..."

Respetuosamente solicitamos a la Entidad, publicar las observaciones y respuestas recibidas en el
periodo de Pre Pliegos, asi como aquellas que se vayan dando durante este periodo (Pliego Definitivo),
de acuerdo con lo indicado anteriormente, ya que estas pueden ser de aclaracién para los proponentes
interesados en participar en el presente proceso.

2. Elnumeral 3.5.2. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA, entre sus literales establece:

A "Que hayan contenido la ejecucion de; Porlo menos uno (1) de los contratos vlidos
aportados como experiencia general debe corresponder minimo al 50% en las
cantidades de obra més representativa a las referidas en el presente proceso de

contratacion, las cuales corresponden a:

Actividades de intervencién o instalacion de: redes de Alcantarillado:

- Tuberia Tipo Novafort entre @ 160mm (6") - @ 675mm (27") que sumados tengan un
minimo de (10.000 metros lineales) instalados

- Pozos de inspeccién, minimo (90 unidades) construidas”

C. Elproponente podrs acreditar la experiencia con minimo uno (1) y méximo seis
(6) contratos, los cuales serdn evaluados teniendo en cuenta la tabla establecida en el
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numeral 3.5.8 del pliego de condiciones, asi como el contenido establecido en la Matriz

ni

1 - Experiencia.

Con respecto a lo anteriormente expuesto solicitamos a la Entidad aclarar:
i. Frentealalongitud de la tuberia:
ii Lalongitud de 10.000 mla cumplir para la experiencia exigida, deberé ser acreditada
Unicaye xclusivamente con un solo contrato?
iii. 0, para acreditar esta la longitud, es posible sumar diferentes contratos siempre y
cuando se cumpla con lo solicitado y estos no superen los méximos permitidos por la
Entidad?

ii. Frente alos pozos de inspeccion:
ii.i. Los pozos de inspeccién pueden ser acreditados mediante la suma de diferentes

contratos?

iii. Lalongitud y los pozos de inspeccién a acreditar deben estar incluidos dentro de un mismo
contrato o pueden estos certificarse mediante diferentes contratos?

Atentamente,

e o, Y

mpmurciap@gmail.com

Cel. 3213727956

Mensaje
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RE: Observaciones Pliego Definitvo - SPO-AQLATAM-ALC-003-2021

Cordial Saludo

1- Se acata la sugerencia y se publicard en pagina las observaciones con la respectiva respuesta, para los procesos de prepliegos y pliegos definitivos.

2- La experiencia exigida se deberd acreditar en maximo seis (6) contratos, de dichos contratos por lo menos uno (1) debe manifestar la ejecucién de un
minimo de 10.000 metros lineas de Tuberia Tipo Novafort con diametros entre @ 160mm (6") - @ 675mm (27"), adicionalmente dentro de ese mismo
contrato de debera manifestar la ejecucion de minimo noventa (90) unidades de pozos de inspeccion construidos.

Atentamente,

Andrés Felipe Sepilveda Guarin

Director Técnico Cérdeba

Aqualia Latinoamerica 5.A. ES.P.

Calle 39 # 1560, Barrio Venus

Cereté - Cordoba.Colombia

www.aqualia.com

Infraestructuras | Medio ambiente | Agua | Energia

ot

Pla: Maria Diariad Murria Dira emnmureian@amail rnms
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Buenas tardes,
Como interesados en el proceso del asunto, nos permitimos adjuntar las observaciones al Proyecto Pliego de Condiciones.
Agradecemos su atencion,

Maria Piedad Murcia Pira

19 de marzo de 2021

Sefiores
AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P
Ciudad

Referencia: OBJETO: CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE
COBERTURA DE SECTORES NO. 5 MUNICIPIO DE CERETE.

Asunto: OBSERVACIONES A SOLICITUD DE PRESENTACION DE OFERTAS

Respetados sefiores:
Como interesados del proceso de la Referencia, nos permitimos realizar las siguientes observaciones.

1. Para la presentacién de las ofertas, los futuros proponentes deben haberse inscrito previamente
como proveedor en AQUALIA?

2. De acuerdo al numeral 1.19, se realizard una visita al sitio de la obra. Solicitamos a la Entidad
indicar si esta es obligatoria, y cudl es la fecha de ésta, en el caso de estar interesados en
atenderla.

3. Elnumeral 3.5.2. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR
LA EXPERIENCIA EXIGIDA, establece en el literal A:

“Que hayan contenido la ejecucion de; Por lo menos uno (1) de los contratos vdlidos
aportados como experiencia general debe corresponder minimo al 50% en las
cantidades de obra mds representativa a las referidas en el presente proceso de
contratacion, las cuales corresponden a:
Actividades de intervencion o instalacion de: redes de Alcantarillado:
- Tuberia Tipo Novafort entre @ 160mm (6") - @ 675mm (27") que sumados
tengan un minimo de (10.000 metros lineales) instalados
- Pozos de inspeccion, minimo (90 unidades) construidas”

Al indicar la Entidad que la experiencia general debe corresponder minimo al 50% de las
cantidades, entendemos que la cantidad total a cumplir es la establecida en el documento a
Solicitud de Presentacion de Oferta, es decir 10.000 ml instalados de tuberia PVC y 92 pozos de
inspeccion construidos, es correcta nuestra apreciacion?

4. Frente a los pozos de inspeccién, agradecemos a la Entidad aclarar si las unidades “construidas”

a acreditar, pueden haber sido prefabricadas, construidas y terminadas en el sitio de la obra o si
por el contrario estas deben haber sido fundidas y ejecutadas totalmente en el sitio de obra.

Atentamente,

m%ﬁm i
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RE: Observaciones Prepliego - Cereté. SPO-AQLATAM-ALC-003-2021 -

Cordial Saludo

En relacién a sus interrogantes, nos permitimos manifestar lo siguiente:

1 - No existe necesidad de inscripcion previa coma proveedor.

2 - La visita No es obligatoria, la fecha tentativa es Abril 9 de 2021, 10:00 a.m.

3 - La experiencia solicita en por lo menos uno (1) de los contratos es: Tuberia Tipo Novafort entre @ 160mm (6") - @ 675mm (27") que sumados tengan un
minimo de (10.000 metros lineales) instalados y que a su vez tenga construccion Pozos de inspeccién, minimo (90 unidades).

4 - La experiencia en los pozos puede corresponder a unidades prefabricadas, construidas y terminadas en sitio.

Quedamos atentos a su participacién

Andrés Felipe Sepllveda Guarin
Director Técnico Cérdoba
Agqualia Latinoamérica S.A. E.S.P.

De: Maria Piedad Murcia Pira <mpmurciap@gmail. com>

Enviado el: viernes, 19 de marzo de 2021 4:54 p. m,

qualia C ion Cordoba < n.cor@aqualia.com>

i Observaciones Prepliego - Cereté, SPO-AQLATAM-ALC-003-2021 -
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Licitacios s Aqualia Contratacion Cordobo

Observacién Pre pliegos SPO-AQLATAM-ALC-003-2021

© Mensaje reenviado el 5/04/2021 11:18 a. m.
Mensaje enviado con importancia Alta

Anexo 2- Cronograma SPO-ACLATAM-ALC-003-2021xdsm
43K8

Buenas tardes,

Estando dentro del términa para presentar iones al pre pliego d iciones nos

solicitar a la Entidad la publicacién del archivo Anexa 1 Anexa Técnico, toda vez que el archivo que tiene este nombre al descargarse aparece es.
el Formate 9 - Industria Nacional.

hittps:/w lia.com.co/web/agualia-colombia/obras cordoba

Igualmente publicar los APUs, estudios y disefios, planos y especificaciones técnicas del prayecto.

Con tods atencién,

| NETA
Iilgemena' i Licitaciones@jvingenieros.com
| | Construcciones et i

Tel: (4) 785-4648 | 321-7759016
Calle 46 # 4-104 Of: 924-925, Centro de Negocios Alamedas, Monteria
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Cordial Saludo

En Atencion a sus interrogantes nos permitimos manifestar lo siguiente:
1- Se adjunta el Anexo No. 1, se corrige en pagina al momento de colgar los Pliegos Definitivos.

2- Los documentos del proceso que incluyen los estudios, disefios y especificaciones técnicas, asi como cualquiera de sus anexos, estén a disposicion de
los interesados, en el banco de proyectos de la Direccién Técnica de Aqualia, calle 39 No. 15 - 60 Barrio Wilches, Cereté - Cérdoba

Quedamos atentos a su participac

Andrés Felipe Sepulveda Guarin
Director Técnico Cordoba
Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P.

De: Licitacianes - JV Ingenieros <licitaciones@]vingenieros.com>
Enviado el: viernes, 26 de marzo de 2021 4:52 p. m.

Para: Aqualia € ian Cordoba <contratacion.cor@. om>
Asunte: Observacian Pre pliegos SPO-AQLATAM-ALC-003-2021
Importancia: Alta




